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Dimensions [mm] (els plànols no estan a escala) 

PLANTA SECCIÓ 

 

 

 

Requisits 

Ubicació ●​ Al costat de l’arqueta on s’ubica el comptador (al nivell pel qual entra el 
ramal/escomesa) 

●​ Lloc de lliure accés i ús comú. 

Parts 
Parets i terra: han d’estar impermeabilitzats. No poden ser pantalles metàl·liques, 
preferentment material plàstic. 
Tub corrugat: de Ø40 mm per a conduccions elèctriques impermeabilitzat, recte, 
paral·lel a l’eix de via pública i perpendicular a l’eix amb el tub d’alimentació. Va des 
de l’arqueta del comptador fins a l’arqueta on s’ubicarà l'emissor deportat de 
telelectura. 
Marc i tapes: han de ser preferentment de material plàstic i complir amb l’UNE 124 
amb la resistència adequada per la seva ubicació. Han de ser registrables.  

Observacions ●​ Si no es poden seguir les dimensions, o per qualsevol altre requisit especial, 
s’ha de consultar prèviament. 

 

INFORMACIÓ: ☐CONFIDENCIAL  ☐RESTRINGIDA  ⛝INTERNA  ☐OBERTA 

 


